ROMANIA
Judetul Cluj
Consiliul Local al Comuna Taga

Nr de inregistrare: 3258/29.10.2025

CATRE,
POTENTIALII OPERATORI ECONOMICI
RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

Referitor la solicitarile de clarificari pentru anuntul de publicitate postat pe site-ul
primariei aferent atribuirii contractului: ,,Executia lucrarilor aferente obiectivului de
investitii: ,,Realizare capacitate de productie a energiei electrice din sursa regenerabila
solara pentru consumul propriu al UAT Taga, judetul Cluj”, va raspundem urmatoarele:

INTREBARE:

1.In urma analizei proiectului publicat pe site in cadrul fisei tehnice nr.2 pentru
INVERTOR 100 KW CU SISTEM DE MONITORIZARE A PRODUCTIEI DE ENERGIE
si in cadrul fisei tehnice nr.3 pentru
INVERTOR 40 KW CU SISTEM DE MONITORIZARE A PRODUCTIEI DE ENERGIE
se solicita :

Parametri tehnici si functionali

Interval de temperatura functionare: -40°C - +65°C .

Avand in vedere ca in urma studiului de piata nu se gasesc spre comercializare invertoare care sa respecte
acest interval de temperatura , va rugam sa acceptati ofertarea de Invertore 100KW si 40KW cu Interval
de temperatura functionare: -30°C - +60°C .

Raspuns: Referitor la observatia dumneavoastra pentru clarificarea detaliilor tehnice cu privire la
intervalul de temperatura pentru functionarea invertorului de 100 de kw respectiv de 40 de kw fac
mentiunea ca se pot adopta in implementare invertoare care functioneaza in intervalul de
temperatura de -30 si +60 de grade celsius.

Primar,

Mirza Romulus




